

	[bookmark: _Hlk25929113][image: amblem, logo, simge, sembol, ticari marka içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]     
                       
	
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ                               

	Doküman No
	D.TY.FR.12

	
	
	Yayın Tarihi
	01.10.2024

	
	
JENERATÖR GÜNLÜK BAKIM FORMU
	Revizyon Tarihi
	-

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1 / 2



	MARKASI
	
	KAPASİTE
	
	BAKIM PERİYODU: GÜNLÜK

	MODELİ
	
	SERİ NO
	
	AY/YIL:………..

	KONTROL PARAMETRELERİ

	1
	Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi

	2
	Yağ, su yakıt kaçak kontrolü, su sıcaklığı (Beklemede 40-50 göstermelidir.)

	3
	Yakıt tankı seviyesi (%75 in (3/4) altına düşmüşse haber veriniz)

	4
	Blok suyu ısıtıcısı çalışması (Termostat 60-70 dereceye ayarlayınız)

	5
	Motor suyu sıcaklığını bilgi ekranından kontrol ediniz. (Beklemede 50-60 derece göstermelidir)

	6
	Bilgi ekranından akü voltajı kontrol edilecek. (27-28 Volt civarı olmalıdır)

	7
	Senkronizasyon ve transfer panosu uyarılar menüsü kontrol edilecek.(Bilgi ekranında jeneratör hazır yazmalıdır.)

	8
	Jeneratörün otomatik konumu kontrol edilecek.(Auto led’I yanmalıdır.)

	9
	Akü sarj ünitesi ve aküler kontrol edilecek.(sarj ünitesindeki yeşil led yanmalı, akülerde şişme ve sızıntı olmamalıdır.)

	10
	Jeneratör odası temizliği yapılacak

	11
	Şebeke enerjisi kesilerek jeneratörün devreye girmesi ve otomatik senkronizasyonu kontrol edilecek.

	12
	Çalışma sırasında gösterge değerleri ve tüm fonksiyonlara gözlenecek, ses kontrolü yapılacak.

	NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklamalar/teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine ve üst yönetime bilgi verilecek. Günlük bakımlar her sabah yapılacak.

	KONTROL DEĞERLERİ

	Tarih-Saat
	Yakıt Seviyesi
	Akü Voltajı
	Yağ Seviyesi
	Su Sıcaklığı
	Su Seviyesi
	Kontrol Eden
	Açıklamalar

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teknik Rapor

	




                                                                                                                         Teknik Servis Sorumlusu
 Adı-Soyadı -İmza





	HAZIRLAYAN
	KONTROL EDEN
	ONAYLAYAN

	Kalite Yönetim Sorumlusu
	Hastane Müdürü
	Kalite Yönetim Direktörü
	Dekan
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